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RESUMEN
El presente estudio compara los resultados de validación 

microbiológica para procesos de descontaminación bioló-

gica de espacios biocontaminados por inyección de formal-

dehido vaporizado, de 2 bio-indicadores estándar (Bacillus 

atrophaeus y Geobacillus stearothermophilus) en diferentes 

formatos de presentación y uso. 

Geobacillus stearothermophilus ha sido utilizado en dos pre-

sentaciones: encapsulado (en contenedor hermético bajo 

cubierta de Tyvek) y no encapsulado (en siembra).

Bacillus atrophaeus ha sido utilizado en el formato de pre-

sentación habitual no encapsulado dispuesto para siembra 

en placa. 

Los espacios tratados se corresponden con una sala de ne-

cropsias y tres boxes de experimentación para grandes ani-

males, ambos bajo condiciones de biocontención de nivel 

3 (NCB3/BSL3).

Se concluye si los formatos de uso probados son adecuados 

para este biodescontaminante.

ABSTRACT
The present study compares the results of microbiological val-

idation with two bio-indicators (Bacillus atrophaeus and Ge-

obacillus stearothermophilus) used for biological decontami-

nation processes of vaporized formaldehyde injection spaces.

Geobacillus stearothermophilus has been used in two pres-

entations: encapsulated (in sealed container under Tyvek’s 

cover) and unencapsulated (in seed).

Bacillus atrophaeus has been used in the usual unencapsulat-

ed presentation format arranged for plaque seeding.

The treated spaces correspond to one necropsy room and 

three experiment boxes for large animals, both under level 3 

biocontainment conditions (NCB3 / BSL3).

It is concluded that the usage formats, are suitable for this 

bio-contaminant.
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INTRODUCCIÓN
La descontaminación con formaldehido sublimado o vapo-

rizado a partir del compuesto comercial “formalina”, es con-

siderada de alta eficacia, ya que el producto ofrece un am-

plio espectro de acción frente a virus, hongos y bacterias1,2. 

Además, correctamente utilizado bajo las condiciones re-

queridas de humedad relativa y concentración en relación 

al volumen, el formaldehído permite salvaguardar la inte-

gridad de equipos de infraestructura científica, mobiliario, 

herramientas, utensilios o instalaciones. 

En su estado vaporizado, el formaldehido está especial-

mente indicado para la descontaminación de espacios 

y equipos teóricamente contaminados con el virus de la 

Fiebre Aftosa. 

Debido a que todo proceso de biodescontaminación deber 

ser microbiológicamente validado, existen en el mercado 

diferentes bioindicadores específicos para este producto 

con diferentes formatos de presentación y uso.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio ha sido la comparación de dos 

tipos diferentes de indicadores biológicos y diferentes mé-

todos de cultivo en los procesos de biodescontaminación 

de espacios por inyección de formaldehido vaporizado. 

El desarrollo del estudio tratará de demostrar si distintos 

formatos de presentación de los bioindicadores Bacillus 

atrophaeus y Geobacillus stearothermophilus resultan igual-

mente adecuados y eficaces en la validación microbiológica 

del proceso de descontamiancíon con formaldehido vapo-

rizado de estancias biocontaminadas y específicamente 

con el virus de la Fiebre Aftosa.

MATERIAL Y MÉTODO
El estudio se ha realizado en el Centro de Investigación en 

Sanidad Animal (CISA-INIA), concretamente en su sala de 

necropsias de unos 220m3, y en tres boxes NCB3+ de unos 

42m3. Estos espacios han sido destinados en cinco ocasio-

nes a tareas de investigación con experimentación y toma 

de muestras en especímenes del género sus y en concreto 

la subespecie sus scrofa spp. doméstica, de unos 90 Kg de 

peso e inoculados con el virus de la Fiebre Aftosa (FMDV).

Finalizadas las etapas de experimentación, los espacios 

utilizados fueron sometidos a limpieza a base de deter-

gente neutro y agua, donde se retiró la materia orgánica 

existente en superficies, y a posterior descontaminación 

con formaldehido vaporizado.

Las condiciones físicas paramétricas de los espaciosa fue-

ron controladas. La humedad relativa se situó entre el 70% 

y el 80%5,8. La temperatura se mantuvo entre los 20º C y 

22º C y la velocidad del aire se estableció en valores infe-

riores a 0,12m/s. 

Se parte del preparado comercial formalina en estado lí-

quido en solución de 700 ml de agua desionizada con pa-

raformaldehido a una concentración del 37% y metanol 

al 10%9. Se prepara a razón de 4gr/ m3 sobre el espacio a 

tratar calentándose hasta alcanzar la fase vapor, suficiente 

como para ocupar el volumen espacial total durante un 

tiempo predeterminado. Finalizado el tiempo de residen-

cia del gas, se llevaron a cabo neutralizaciones del formal-

dehido excedente con amoniaco al 25%. El tiempo total 

del proceso nunca fue inferior a las 8 horas3,4.

La producción de formaldehído gas está condicionada al 

uso de un tipo de generador que permita la variación de las 
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condiciones físicas del compuesto, oxidando finalmente la 

formalina en permanganato potásico6. 

Para garantizar la idoneidad del proceso, los espacios se 

encontraron herméticamente sellados. Los puntos críticos 

existentes (drenajes), fueron sellados con placas de acero 

inoxidable AISI 316, siliconado perimetral y cinta selladora 

de seguridad (cinta americana) superpuesta. Las puertas 

presentan junta activa neumática, los conductos de aire 

en impulsión, válvulas de corte estanco y las rejillas de aire 

en extracción, cierre estanco por presión con la junta de 

neopreno. 

Finalizado el proceso, se monitorizó la concentración de 

formaldehido y amoniaco residual garantizando una con-

centración inferior al VLA y VLA-EC inferior a los límites de 

exposición profesional para agentes químicos a la estable-

cidos por el INSHT.

En el proceso de biodescontaminación y con el fin de ser 

validado microbiológicamente, se emplearon microorga-

nismos marcadores que “per sé” demuestran susceptibili-

dad al biodescontaminante empleado2. 

La especie usada Bacillus atrophaeus es una bacteria pig-

mentada en negro, Gram positiva, catalasa-positiva, ae-

robio facultativo1 y comúnmente encontrada en el suelo. 

Tiene la habilidad para formar una resistente endospora 

protectora, permitiendo al organismo tolerar condiciones 

ambientalmente adversas. 

Las cepas de B. atrophaeus se han utilizado ampliamente 

en la biomedicina como cepas indicadoras para regímenes 

de descontaminación basados en calor y químicos. La ma-

yoría de las cepas en uso son derivados de un linaje de B. 

atrophaeus que se originó en Camp Detrick en la década de 

1950, donde se desarrollaron muchos procedimientos mo-

dernos de biocontención11,12,13 B. atrophaeus ha sido históri-

camente conocido por varios otros nombres, incluyendo B. 

globigii (origen militar “BG”) y B. subtilis var. Níger14.

Geobacillus stearothermophilus es una bacteria Gram-positi-

va con forma de bacilo, aeróbica y que se encuadra en el filo 

Firmicutes. Es utilizado en múltiples procesos de validación 

microbiológica a temperatura ambiente y bajo condiciones 

de presión y/o calor10. 

Las esporas vienen adheridas en un pequeño disco de po-

liestireno impermeable al peróxido de hidrógeno que a su 

vez se encuentra aislado por un envoltorio de Tyvek/clear 

Mylar. La cara inferior (Mylar) resulta impermeable al H2O2 

y la superior (Tyvek/Clear) resulta porosa. El indicador bioló-

gico está expuesto hacia la cara impermeable.

El trabajo de campo se realizó entre abril y junio de 2016 

siendo el material de infraestructura científica utilizado:

 Indicador biológico 3M Attest®; población Bacillus 

atrophaeus de 1.7 x 106, de REF 1264-S.

 Indicador biológico 3M Attest®; población Geobacillus 

stearothermophilus de 3.7 x 105, REF 1262-S.

 Indicador biológico Spordex®; población Geobacillus stea-

rothermophilus de 2.0 x 105 (ATCC 7953), REF NA300P, lote 

0846; caducidad 224/02/2017.

 Medio de cultivo Spordex® STERIS REF NA117.

 Placas de cultivo TRYPTONA SOJA AGAR®.

 Formaldehido al 37-38% de la marca PANREAC®.

 Amoniaco al 25% de la marca PANREAC®.

 2 Formolizadores FORAMAFLOW VAP/2 (2000L).

 Incubador P. Selecta® INCUDIGIT.

 Cabina de Seguridad Biológica clase IIB. TELSTAR PV-100.

Para la validación de la sala de necropsias se prepararon 

bajo cabina de seguridad Biológica clase II, 40 placas de 

cultivo TSA con tiras de esporas de Bacillus atrophaeus, 40 

placas de cultivo TSA con tiras de esporas de Geobacillus 

stearothermophilus y 20 controles Spordex® de Geobacillus 

stearothermophilus, todos ellos numerados y siguiendo un 

mapeo de control (Figura 1). 

Figura 1. Disposición de los bioindicadores  
en la sala de necropsia.

Para la validación de los boxes NCB3+ se preparan 10 placas 

de cultivo TSA con tiras de esporas de Bacillus atrophaeus, 

10 placas de cultivo TSA con esporas de Geobacillus stea-

rothermophilus y 20 controles Spordex® de Geobacillus stea-

rothermophilus, todos ellos numerados y siguiendo el ma-

peo de control de box (figura 2). 

Figura 2. Disposición de los bioindicadores en los boxes. 
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Vol. del Área (m3) Formalina
40% (ml) Agua (ml) Amoniaco 25% Ajuste temporizador

Horas Minutos

Tiempo Total
Horas Minutos

100 400 400 250 5             00 5             30

200 500 500 330 5             00 5             30

300 650 650 430 5             30 6             00

400 750 750 500 5             30 6             00

500 900 900 600 6             00 7             00

600 1.0 1.000 660 6             00 7             00

700 1.150 1.150 760 6             30 7             30

800 1.250 1.250 830 6             30 7             30

900 1.400 1.400 930 7             00 8             00

1000 1.500 1.500 1.000 7             00 8             00

1.100 1.620 1.620 1.080 7             30 9             00

1.200 1.740 1.740 1.160 7             30 9             00

1.300 1.860 1.860 1.240 8             00 9             30

1.400 1.980 1.980 1.320 8             00 9             30

1.500 2.100 2.100 1.400 8             30 10            00

1.600 2.220 2.220 1.480 8             30 10            00

1.700 2.340 2.340 1.560 9             00 11            30

1.800 2.460 2.460 1.640 9             00 11            30

1.900 2.580 2.580 1.720 9             30 11            00

2.000 2.700 2.700 1.800 9             30 11            00

2.100 2.820 2.820 1.880 10            00 12            30

2.200 2.940 2.940 1.960 10            00 12            30

2.300 3.060 3.060 2.040 10            30 13            00

2.400 3.180 3.180 2.120 10            30 13            00

2.500 3.300 3.300 2.200 11            00 13            00

Tabla 1:  Cantidad de formaldehido y amoniaco según el 
volumen de la estancia a descontaminar. 

Se prepararon las salas a descontaminar, se sellaron, se dis-

pusieron los equipos formolizadores en puntos centrados y 

se cargaron con las cantidades necesarias de formalina-agua-

amoniaco según el volumen a tratar. Se programaron los tiem-

pos adecuados de tratamiento y neutralización (tabla 1). 

Se colocaron los bioindicadores sobre superficie según la 

estrategia de muestreo establecida (figuras 1 y 2). Finali-

zado el proceso, se retirarán y se transportan a incubador 

para cultivo.

Pasadas 48, 72 y 168 horas (7 días) de incubación a 55º C, se 

observaron y anotan los resultados de crecimiento. 

RESULTADOS
En ambas estancias, se aprecia una buena circulación del 

formaldehido y la humedad relativa, temperatura y ve-

locidad del aire en los espacios tratados, se encontraron 

dentro de los límites fijados. Todas las placas donde se ha 
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cultivado Geobacillus stearothermophilus no encapsulado, 

no muestran crecimiento, los controles Spordex® muestran 

crecimiento en todas las posiciones muestreadas, al cabo 

de 48, 72 y 168 horas (7 días). Todos los controles positi-

vos se comportaron correctamente, con crecimiento de 

Tabla 2:  Sala de Necropsias. Resultados de crecimiento obtenidos para los distintos bioindicadores en espacio de sala de necropsias.

Tabla 3:  Boxes. Resultados de crecimiento obtenidos para los distintos bioindicadores en espacio de box.

los tres agentes. En la prueba 1, los controles 7, 14 y 18 

muestran crecimiento. Se atribuye el crecimiento a una 

contaminación ocurrida durante la manipulación de reti-

rada de placas. El suceso se anotó en el momento en cada 

una de ellas.  
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CONCLUSIONES
Según los resultados obtenidos:

El formaldehido vaporizado no actúa sobre la población de 

Geobacillus stearothermophilus que se encuentra encapsu-

lada al no ser capaz, a presión atmosférica, de penetrar a 

través de la cubierta de Tyvek que constituye la capa ex-

terior del Spordex®, por lo que este formato comercial no 

resulta apropiado para este tipo de descontaminaciones. 

En los formatos de bio-indicadores no encapsulados (en 

siembra) de Geobacillus stearothermophilus y Bacillus 

atrophaeus, se observa que tras la realización del proceso 

de siembra e incubación no existe crecimiento, por lo que 

su uso permite determinar la idoneidad microbiológica del 

proceso de biodescontaminación. 

El sistema desarrollado, resulta válido, reproducible y 

extrapolable a cualquier sala o estancia que sea descon-

taminada con formaldehido vaporizado en adecuadas 

condiciones de humedad, estanqueidad, temperatura y 

capacidad, no siendo exclusivo para Instalaciones de nivel 

3 de biocontención.
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